COMUNE DI PITIGLIANO

PRVINCIA DI GROSSETO

PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA
Comparto PITO6/R

Progettisti:

P2
QUADRO PROGETTUALE o
APPROVATO TAV. 0" P5/D
Pitigliano li Rete Elettrica e Telefonica

RETE ELETTRICA E TELEFONICA rapp. 1 : 500

pozzetto esistente

==

LEGENDA

RETE ELETTRICA

cavidotto illuminazione pubblica

Q lampada tutta notte

G lampada mezza notte vapori di sodio da 125 w

. ubicazione cabina di trasformazione MT/bt mq 16.00

— — — — cavidotto energia elettrica B.T. mm 160

cavidotto energia elettrica B.T. mm 125

RETE TELEFONICA

colonnina bassa densita’'

pozzetto con chiusino in ghisa 40x40

pozzetto con chiusino in ghisa 49x76

pozzetto con chiusino in ghisa 125x80

tubo @ 63 corrugato per esterno

tubo @ 125 corrugato per esterno

a—

SEZIONE SU PALO DI ILLUMINAZIONE (1:50)

Palo in acciaio zincato h=6.00/6.80 m - @121mm

BASAMENTO PALO (1:50)
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Muro di recinzione

/
/ Cavidotto Illuminazione Pubblica 450N @390\77
P Pozzetto di allaccio e di terra 40x40x50
_ Cavidotto Telefonico 450N - B125\107
e

T~ IR Treccia di rame nudo 35 mm?
T~ Cavidotto Energia Elettrica 450N @125\107

=~ Basamento in CLS 100x100x120 (sagomato)

SEZIONE SU IMPIANTI UTILIZZATORI (1:50)

(OX€,

Muro di recinzione

Cavidotto Illuminazione Pubblica 450N @90\77
Pozzetto di allaccio e di terra 40x40x50

Pz Cavidotto Allaccio Telefonico 450N - @125\107

|  Cavidotto Allaccio Energia Elettrica 450N @125\107

7)

Cavidotto Energia Elettrica 450N @125\107




